











INVERSOR AUTOMATICO MODELO : GPU

Esquema de cableado CONFORME A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta Lado Alimentacion
Modelos : GPA, GPR & GPS

Puente
Conexion 3 Fases
a Tierra
G000
Gnd L1L2L3
1S
Gnd ™
T1T2T3
Q
] QQQ

Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1 - L2 - L3
Espacio d " "
T 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10t0 1/0) | 1x(8t0 1/0) 1x (80 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (310 1/0) 1x(2t01/0) | 1x(1/0t0250) | 1x(3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220t0240) 1x(10t01/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0to 250)
380t0416] 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (60 1/0) 1% (410 1/0) 1x (30 1/0) 1x (30 1/0)
440t0 4801 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x(500) X (40t0500) | 2x(250t0500) | = e | e | e | e | e | e | e
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350to 500) | 2x (3/0t0 500) | 2x (4/0t0500) | 2% (35010 500) | =~ —-r | e | e | e | e | e
380t0416 ] 1x(1/0t0 250) | 1x (3/0 to 250) 1% (250) 1% (300t0 500) | 2x (3/0t0 250) | 2x (4/0t0500) | 2x (30010 500) | 2x (400t0 500) § ~ -—es | e | e
440t0480] 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0to250) | 1x (4/0to250) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0 500) | 2x (30010 500) | 2x (3500 500) | =~ e | —oeomeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0t0 250) { 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPA, GPR y GPS (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2 - T3
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(2to 1/0) | 1x(1/0to 3/0) 1x (3/0) 1% (4/0 o 300)
22010240 | 1x (1210 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1% (110 3/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0)
380t0416 | 1x (1410 10) 1x (120 10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t0 1/0) 1x (4 t0 1/0) 1x (30 1/0) 1x (3 t0 1/0)
44010480 | 1x (1410 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1% (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x(300) 2X(200t0300) | 2x (40t0300) | 2x(250t0 300) | =~ | e | e | e | e | e | e
22010240 | 1x (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x(3/0t0300) | 2x(4/0t0300) | 2x (350t0500) | = | e | e | e | e | e
380t0416 | 1x(1/0t0 3/0) 1x(3/0) 1x (250 to 300) 1x(300) 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2X(350t0500) | e | e | e
44010480 | 1x(1t02/0) | 1x(2/0t03/0) 1x (3/0) 1% (4/0t0 300) | 2x (1/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2x(350t0500) | e | e
600 1x (310 1/0) 1x(1t02/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0) 1% (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0to 300) | 2x (250 to 300) 2x (300) 2x (350 to 500)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta de conexiones

M

ODELO : GPx

Regleta Lado Alimentacion

Puente Puente
Conexion 3 Fases Conexién 3 Fases
a Tierra a Tierra
000 000
Gnd L1213 Gnd L1213
IS IS
Modelo : GPP Modelos : GPW & GPY
Gnd M ™ Gnd 2M ™
o T7TT8TY| |T1T2T3 o T6T4T5| |T172T3
o) leog] loog 9 lgeg looe
NN NN
Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1-L2-L3
Espacio d " "
Toon” 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10to 1/0) | 1x (810 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x (410 1/0) 1x (3 t0 1/0) 1x (210 1/0) | 1x(1/0t0250) | 1x (3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220102400 1x(10to1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (410 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (30 1/0) 1% (110250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0 to 250)
380t0416 ) 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 10 1/0) 1x (3 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
440t0480) 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6t 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 0 1/0) 1x (30 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x (500) 2X(40t0500) | 2x(250t0500) | e | e | e S U
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to500) | 2x (4/0t0500) | 2x (35010 500) f =~ -~ | oeeee N
380t0416 | 1x (1/0t0250) | 1x(3/0to 250) 1x (250) 1% (30010 500) | 2x (3/010250) | 2x (41010 500) | 2x (3000 500) | 2x (40010 500) | = —oee | e | e
440104801 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0t0250) | 1x (4/0t0 250) | 1x (350t0 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0500) | 2x(300t0 500) | 2x (35010 500) | =~ woeemn | weeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0o250) | 1x (3/0to 250) | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
Espacio d " " "
Hovone 5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPP, GPW y GPY (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(14t010) | 1x(12to 10) 1% (10) 1x (8t02) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (2 to 3/0) 1x (110 3/0)
220t0240 | 1x(14t010) | 1x(12to0 10) 1% (10) 1x (8102) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (3 to 2/0) 1x (2 to 3/0)
38010416 | 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12t010) 1% (10) 1% (10) 1x(8to2) 1% (60 2) 1% (6t02) 1% (4 10 1/0)
44010480 | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(141t010) | 1x(12t010) | 1x(12t0o10) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x (8102) 1x (6t02) 1x(6t02)
600 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12to10) | 1x(12t010) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x(8102) 1x(8t02)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1% (2/0 to 3/0) 1% (3/0) 1x(25010300) | 2x(1/0t0300) | weees | e | e e
22010240 | 1x (1/0to 3/0) 1x(3/0) 1x (4/0 to 300) 1x(300) X(20t0300) | e | e N
380to416 | 1x (410 2/0) 1X(2102/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2(20t0300) | 2x(30t0300) | weee | e | e
44010480 | 1x (4 to 2/0) 1x (3 t0 2/0) 1x(2103/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2&(110t0300) | 2x(2010300) |  —eee | e
600 1x (6t02) 1x (4 t0 2/0) 1x (30 2/0) 1x(2t03/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0t03/0) | 1x (4/0to300) | 1x (250 to 300) 1x (300) 2x (11010 300) | 2x (2/0 to 300)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta - Alarma a Distancia (Tarjeta 1/0)

Motor
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(Fail Safe)

Inversion
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del Motor

Abre si alarma

Normalm. abierto

Normalm. cerrado{
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Normalm. cerrado
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Abre si alarma

Normalm. cerrado{
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_ Clemasialama { | ori
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TB4

Bloqgue de terminales - Control (Tarjeta 1/0)
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Arranque a
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Bloqueo
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Automatico
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Valvula
Diluvio

Deposito de
Agua Bajo

Flujo / Zona
Incio / Parar

Cerrar para

Arrancar Bomba

A JJ:,%% “ s2s

—=—12] 29
L 20 %

————— (@] 2

Remote Manual Start

————— (@) 23
7@ 2 J25

Lockout

25

2| 26

Automatic Start

Deluge Valve

Entrada de Alarma (Tarjeta 1/0)

Cerrar para
senal de alarma

Cerrar para
senal de alarma

Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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INVERSOR AUTOMATICO

MODELO : GPU

Regleta de conexiones DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20
Regleta Lado Alimentacion
Fuente
3 Fases
Conexion
a Tierra
||
Gnd AL1 AL2 AL3
AlS
Notes:
- El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).
Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1 -L2-L3
Espaci de 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP 5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10t0 1/0) | 1x (810 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6t 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (30 1/0) 1x(2t01/0) | 1x(1/0t0 250) | 1x (3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
22010240 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1X (4 to 1/0) 1x(3to1/0) | 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0 to 250)
380to416 | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8t01/0) 1x (80 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 t0 1/0) 1x (3o 1/0) 1x (30 1/0)
440t0480) 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1% (30 1/0)
600 1x(10t01/0) | 1x(10to 1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8t01/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x (500) 2x(4010500) | 2x(250t0500) | = eeeeme | e | e | e | e | e | e
22010 240 | 1x (250 to 500) | 1x (3500 500) | 2x (3/0t0 500) | 2x (4/0t0 500) | 2x (35010 500) | =~ —oeee | e | e | e | e | e
380t0416 | 1x(1/0t0250) | 1x (3/0 to 250) 1x (250) 1x (300 0 500) | 2x (3010 250) | 2x (41010 500) | 2x (30010 500) | 2x (40010 500) | = —ooee | e | e
44010480 1x(1t0250) | 1x(2/010250) | 1x(3/0t0250) | 1x (4/0to 250) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0o500) | 2x (30010 500) | 2x(350t0500) § ~ —oee- | e
600 1x (310 1/0) 1x(1t0250) | 1x(2/010 250) | 1x(3/0t0250) | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Terminales Remota de Alarma (Tarjeta I/O Inv. Auto.)
Egseir(':si,grr]en Cierra si Inv. Auto. Abre si Inv. Auto. %:Z §
Alterna in Alternate Position in Alternate Position Dl 5
Inversor en " - I
Fosoon A L
Normal —oln 2
ACB en posicion Abre si ACB Cierra si ACB 2|14 o
OFF o Tropezo esta en OFF o Tropezo |  esta en OFF o Tropezo{ % 72
— 11
Terminals de Control (Tarjeta I/0 Inv. Auto.)
Normalm. abierto
Cierra para D
Normalm. cerrado Arrancar Generador { Dl F|J39
Generador Abrir para arrancar 12 3
Generador Q|12

Dibujo para informacién solamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se construyoé.
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