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JP2-DI500/FDimensions

Projection

Agencement Interne Standard

Dimension du bovtier Dimension de la porte Dimension d'Ancrage
Dimensions*

HP Maximal du Moteur @ 220-240V 

- Toute les dimensions sont en pouces >millimqtres@.
- Utiliser seulement des conduits et connecteurs ptancKe j l'eau.
- Protpger les pTuipements des copeaux de mptal.

Notes:

Connexion d'Eau

- L'ouverture de la porte est pgale j la largeur de la porte.

-  NEMA Standard: NEMA 2
- Peinture Stindar: Texture Rouge  RAL �002. Le manufacturier se rpserve le droit d'apporter des cKangements sans prpavis. 

Contacter le manufacturier pour des scKpmas tel Tue construit.  
*Les dimensions peuvent cKanger dppendamment des options reTuises.
Contactez le manufacturier pour les dimensions exactes.

Dessin pour information seulement. 

ModqlePlein Service / 1 PKase
Controleur de Pompe D'appoint
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